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é Kazde zastosowanie urzadzenia, inne niz zastosowanie zgodne z przeznaczeniem,
to przewidywalne nieprawidtowe zastosowanie urzadzenia.

‘i Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczace instalacji, parametréw pracy,
rutynowej konserwacji, diagnostyki usterek, wskazéwek bezpieczenstwa itp.

Dla wtasnego bezpieczenstwa przeczytaj ja uwaznie te przed instalacja i obstuga.
Zachowayj te instrukcje do wykorzystania w przysztosci.
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Informacje ostrzegawcze

Ostrzezenie!

Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia ze strony instalacji elektryczne;j.
Przed przystgpieniem do czynnosci oznaczonych tym symbolem, przewdd zasilajacy
pompe musi zosta¢ odtagczony od zasilania elektrycznego.

>

Ostrzezenie!
Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji moze spowodowac
zagrozenie wybuchem lub zaptonem.

x>

Uwagal!

Symbol zastosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie moze powodowac
ryzyko uszkodzenia urzadzenia oraz niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia.
Przed instalacja i obstuga produktu prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej
instrukcji instalacji i obstugi, aby unikna¢ niepotrzebnych strat.

Uwaga!

Instrukcja obstugi stanowi podstawowy element umowy kupna-sprzedazy.
Nieprzestrzeganie przez uzytkownika zalecen zawartych w instrukgji obstugi stanowi
niezgodno$¢ zumowa i wyklucza jakiekolwiek roszczenia wynikajace z ewentualnej
awarii urzadzenia, bedacej efektem niezgodnego z zaleceniami uzytkowania.

> B>

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w funkcjonowaniu urzadzenia,
jezeli zostato ono Zle podiaczone, uszkodzone, zmodyfikowane i/lub uzyte
w celu niemieszczacym sie w zakresie rekomendowanych prac, lub niezgodnie
ze wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi réwniez
odpowiedzialnosci za mozliwe btedy w instrukcji obstugi powstate na skutek
btedéw w druku lub podczas kopiowania. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania wszelkich modyfikacji do produktu, ktére moze uzna¢ za potrzebne
i uzyteczne, a niemajace wptywy na jego podstawowa charakterystyke.

Firma DAMBAT nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia,
mienia, a takze obrazenia os6b na skutek niestosowania zalecen zawartych
w instrukcji, w tym nieprawidlowego doboru urzadzenia, montazu
niezgodnego z instrukcja, z obowigzujacymi normami oraz przepisami
krajowymi, niewtasciwej konserwacji urzadzenia oraz calego systemu.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci),
ktorych zdolnosci fizyczne, sensoryczne, umystowe lub brak doswiadczenia
i wiedzy uniemozliwiaja bezpieczne korzystanie z urzadzenia bez nadzoru,
lub instrukgji.



Srodki ochronne

Niniejsza instrukcja stworzona zostata z my$la o uzytkownikach, aby utatwi¢ im prawidtowa
obstuge pompy SWIMBOX. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji moga ulec zmianie
bez uprzedniego powiadomienia.

Aby zapewni¢ prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie pompy SWIMBOX i unikna¢
ewentualnych uszkodzen napedu lub pompy oraz sytuacji niebezpiecznych dla uzytkownikdw,
prosimy o uwazne przeczytanie ponizszych wskazéwek przed instalacja i obstuga urzadzenia.

> P
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+ Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa dla basenéw,
w szczegdblnosci z norma HD 384.7.702, oraz instrukcjami dla poszczegdinych
obiektéw. Nalezy przestrzegac niezbednych zasad, aby zapobiec wypadkom
i zapewnic sobie bezpieczenstwo.

Podczas uzytkowania niektére czesci pompy moga by¢ narazone na dziatanie
wysokiego napiecia. Podczas czyszczenia i konserwacji pompy, lub podfaczonych do
niej urzadzen, nalezy upewnic sie, ze sa one odtaczone od gtdwnego zrédta zasilania.

WAZNE! Upewnij sie, ze montaz i konserwacja s3 wykonywane przez
wykwalifikowanych i autoryzowanych technikéw. Technik musi réwniez zapoznac
sie z instrukgja.

Jezeli instrukcje dotyczace instalacji i serwisu sg przestrzegane prawidtowo
gwarantuje to bezpieczenstwo eksploatacji pompy przez dtugi czas.

W razie jakichkolwiek uszkodzen lub brakujacych czesci skontaktuj sie z pomoca
techniczna, najblizszym autoryzowanym sprzedawca lub technikiem, aby uzyskac
pomoc.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo produktu, w zadnym wypadku nie nalezy przekracza¢
wartosci granicznych podanych w tabeli technicznej.

Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, skontaktuj sie z producentem,
autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym technikiem w celu wymiany,
unikajac w ten sposéb jakiegokolwiek zagrozenia.

Nie uzywaj pompy, gdy w wodzie znajduja sie ludzie.

OSTRZEZENIE! Nie dotyka¢ otworu, gdy pompa jest podtaczona do zasilania.
Producent nie ponosimy odpowiedzialnosci za obrazenia ani straty spowodowane
niewtasciwg konserwacja. Wazne! Pompa musi by¢ zasilana wyfacznikiem
réznicowopragdowym (RCD) o znamionowym pradzie réznicowym nie
przekraczajacym 30 mA.

Unikaj pracy filtra na sucho. Nie uruchamiaj pompy bez wody. Uzywanie pompy
bez wody spowoduje jej zamoczenie podczas pracy. Moze to réwniez spowodowac
powazne uszkodzenia pompy i filtra, a takze stwarzac ryzyko oparzen goragca woda
w systemie.

Zawsze odfaczaj pompe od zasilania przed wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych,
takich jak czyszczenie filtra. To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku
od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej
lub nieposiadajace doswiadczenia i wiedzy, pod odpowiedzialnym nadzorem lub po



Srodki ochronne

otrzymaniu instrukgcji dotyczacych bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i zrozumienia
zwigzanych z tym zagrozen. Nie pozwalaj dzieciom bawi¢ sie urzadzeniem. Nie pozwalaj
dzieciom na czyszczenie i konserwacje urzadzenia bez nadzoru.

Pompe nalezy przechowywac w suchym miejscu, gdy nie jest uzywana.

>

Produkty wymienione w niniejszej instrukcji sa specjalnie zaprojektowane do
wstepnego filtrowania i recyrkulacji wody w basenach i jacuzzi.

Filtry piaskowe sg przeznaczone do pracy z woda o temperaturze od 5°C do 40°C.
Nie nalezy uzywac filtra poza tym zakresem temperatur.

OSTRZEZENIE! Upewnij sie, ze instalacja jest przeprowadzana przez upowazniony
personel lub technika.

Technik musi réwniez uwaznie przeczytac instrukcje przed instalacjag. UWAGA:
Nieprawidtowo zainstalowany sprzet moze dziata¢ nieprawidtowo, powodujac
powazne obrazenia uzytkownika oraz szkody materialne.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa obowigzujacymi
na terenie basenéw oraz szczegdtowymi instrukcjami obowiagzujacymi dla danego
obiektu.

UWAGA: Wycieki i opary substancji chemicznych moga ostabi¢ filtr basenu/
spa. Korozja moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie filtréw i innych czesci
urzadzenia, co moze skutkowac powaznymi obrazeniami lub uszkodzeniem mienia.

Ze wzgleddéw bezpieczeristwa nie przechowuj srodkéw chemicznych do basenu
w poblizu filtra i pompy.

Jezeli zastosujesz sie doktadnie do instrukcji montazu i obstugi, bezpieczerstwo
uzytkowania filtra bedzie zagwarantowane.

Nie modyfikuj filtra bez autoryzacji producenta. Stosowanie oryginalnych czesci
zamiennych i akcesoriéw autoryzowanych przez producenta zapewnia wysoki poziom
bezpieczenstwa. Producent i dystrybutor nie ponosza odpowiedzialnosci za szkody
i obrazenia spowodowane przez nieautoryzowane czesci zamienne i akcesoria.

> > > PP

Aby zminimalizowa¢ ryzyko obrazen, nie nalezy pozwala¢ dzieciom na uzywanie
tego produktu.

W razie usterki skontaktuj sie z producentem lub najblizszym autoryzowanym
sprzedawca i doswiadczonym pracownikiem serwisu.

Pompe nalezy zamontowa¢ w bezpiecznym i stabilnym miejscu, w ktérym nie
wystepuje ryzyko zalania,

Ten filtr pracuje pod wysokim cisnieniem. Powietrze moze przedostac sie do
systemu i ulec sprezeniu podczas serwisowania dowolnej czesci systemu filtracji lub
w przypadku dostania sie powietrza do systemu w inny sposéb. Sprezone powietrze
moze spowodowac oderwanie sie pokrywy, co moze skutkowaé powaznymi
obrazeniami, a nawet $miercia. Aby unikna¢ tego potencjalnego zagrozenia, nalezy
Scisle przestrzegac instrukgji.

B> >



Budowa i dane techniczne

Lista czesci

Nr | Nazwa

1 Zawor x 1

2 | Zacisk kotnierzowy x 1

3 Pierscien uszczelniajacy x 1

4 | Zbiornik filtra x 1

5 | Zespotfiltrax 1

6 | Korek spustowy X 1

7 Podpora podstawy X 1

8 Pompa x 1

9 Pierscien uszczelniajacy x 6

10 | Adapter weza x5

11 | Zacisk weza x 2

12 | Waz1-1/4"(32 mm) x45cm x 1
13 | Korek G1-1/2"z pierécieniem uszczelniajgcym
14 | Manometr x 1

15 | Lejek doszyix 1

Dane techniczne pompy

Model by 4003
Zasilanie 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz
Moc silnika 250w 400 W
Klasa ochrony IPX5 IPX5
Maksymalna wydajnos¢ 130 I/min 165 |/min
Maksymalne podnoszenie 75m 10m
Cisnienie ptukania wstecznego 0,45-0,5 bar 0,65-0,7 bar
Rozmiar portu ssacego/cisnieniowego 1-%4" zefski 1-%%" zefski
Min./maks. temperatura cieczy 5°C/40°C 5°C/40°C
Rozmiar ztacza weza 32mm/38mm 32mm/38mm

Wazne: Wartos¢ cisnienia ptukania wstecznego wskazuje, ze konieczne jest przeprowadzenie ptukania
wstecznego, gdy wskazanie manometru osiaggnie te wartos¢.

Dane techniczne zbiornika

Pojemnos¢ Obszar skutecznej | llos¢ wypetnienia llos$¢ kulek Wielkos¢ ziarna
zbiornika filtracji piaskiem filtrujacych piasku kwarcowego
20L 0,07 m? 13 kg 4009 0,5-1,2mm
30L 0,09 m? 25 kg 800 g 0,5-1,2mm

Wazne: Piasek kwarcowy i kulki filtrujace nie sa zawarte w zestawie




Przygotowanie przed instalacja

« Umies¢ filtr jak najblizej basenu/jacuzzi.

« Filtr nalezy umiescic¢ na réwnej betonowej ptycie, bardzo twardym podtozu lub podobnym.
Nalezy upewni¢ sie, ze podfoze nie opadnie zbyt szybko, aby zapobiec naprezeniom
w podiaczonych instalacjach wodno-kanalizacyjnych.

« Aby ufatwi¢ dostep podczas obstugi i serwisowania, umies¢ filtr i przytacza rurowe
w dogodnym miejscu.

+ Upewnij sig, ze tabliczka znamionowa jest skierowana do przodu, aby umozliwi¢ tatwa
identyfikacje w przypadku probleméw z obstuga.

Instalacja

ﬂ Zamontuj pompe na podstawie, przesuwajac jg poziomo wzgledem podstawy. Aby
zdemontowac pompe, najpierw wtéz ptaski srubokret w odpowiednie miejsce i obré¢
go, a nastepnie oprzyj jedna reke o podstawe i druga reka pociagnij pompe do tytu.

QWiéz zespot korka spustowego do zbiornika z piaskiem. Uzyj dwéch duzych uszczelek (B)
i jednej matej uszczelki (A) i zamontuj zgodnie z rysunkiem. Wciénij reka korek spustowy
do zbiornika filtra i obré¢ pokrywe od zewnatrz.




e Aby zamontowac zbiornik z piaskiem na filtrze piaskowym, docisnij go w dét i witéz
podstawe zbiornika oznaczong w punkcie 1. w miejsce oznaczone w punkcie 2. Obré¢
zbiornik zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Upewnij sie, ze jest skierowany we
wiasciwym kierunku. Uwaga: Korek spustowy powinien by¢ skierowany na zewnatrz.
W16z rurke z korpusem dyfuzora do zbiornika, jak pokazano na rysunku. Aby wyjac
zbiornik, obré¢ go zgodnie z ruchem wskazédwek zegara, gdy podstawa jest zamocowana.

0 Umies¢ lejek na wlocie zbiornika i wsyp do niego piasek kwarcowy lub kulki filtracyjne.
Uwaga: Waga wktadu filtracyjnego powinna by¢ zgodna z parametrami technicznymi.

o Zdejmij lejek. Doktadnie oczys¢ szyjke zbiornika. Po zakoriczeniu czyszczenia zamocuj
zawor do pierscienia uszczelniajagcego w pozycji pokazanej na ponizszym rysunku.
Dopasuj tréjkatny znak na zaworze do tréjkatnego znaku na zbiorniku. Otwér ,Pompa”
na zaworze musi by¢ skierowany w strone pompy.




O Za pomocg zestawu zaciskdw kotnierzowych i Srub zamontuj zawér i zbiornik. Nastepnie
owin tasma teflonowa gwint manometru i zatéz manometr na zawor.

0 Podtacz zbiornik z piaskiem do pompy za pomoca weza, zaciskdw i adapteréw. Zamontuj
pierscien uszczelniajacy na adapterze przed zamontowaniem go w zaworze.

Uwagi dotyczace instalacji

« Upewnij sig, ze filtr dziata prawidtowo pod wyzej wymienionym ci$nieniem roboczym.
Zamontuj zawdr regulacji cisnienia, jesli system korzysta z pompy wspomagajace;.

- Jezeli potozenie pompy jest wyzsze niz poziom wody, nalezy zainstalowac zawdr zwrotny.
« Jezeli potozenie pompy jest nizsze niz poziom wody, nalezy zainstalowac¢ zawér odcinajacy.

« Unikaj zginania adapteréw przytaczeniowych i przytaczy wezy. Moze to zmniejszy¢ przeptyw
wody i uniemozliwi¢ wydajne dziatanie urzadzenia.

- Nie nalezy naktada¢ nadmiernej ilosci rozpuszczalnikdw na ztacza, gdyz moze to
spowodowac uszkodzenie pierscieni uszczelniajacych i uszczelnien.

« Nie dokrecaj ztaczek i adapteréw zbyt mocno.



Uruchomienie i eksploatacja

System filtracji piaskowej

Woda doptywajaca z systemu rur jest automatycznie kierowana przez zawér wieloportowy
na gore zltoza filtracyjnego. Piasek, brud i zanieczyszczenia sg zatrzymywane przez ztoze
filtracyjne podczas pompowania przez nie wody. Przefiltrowana woda jest nastepnie
odprowadzana z dna zbiornika filtra przez zawér wieloportowy i z powrotem przez system
rur.

Eksploatacja

1.Upewnij sie, ze wszystkie potgczenia sg prawidtowo zamocowane i bezpiecznie
zainstalowane.

2. Naci$nij uchwyt zaworu gérnego mocowania i obré¢ do pozycji BACKWASH.
3. Zalej i uruchom pompe zgodnie z instrukcja.

UWAGA: Wszystkie zawory ssace i ttoczne musza by¢ otwarte podczas uruchamiania
systemu. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowac wypadek i powazne
obrazenia ciata. Upewnij sig, ze zbiornik filtra jest petny. Nienapetnienie go woda przed
uruchomieniem pompy spowoduje uszkodzenie filtra i systemu rur.

4. Gdy woda zacznie rownomiernie wyptywac z rury odptywowej, uruchom pompe przez co
najmniej 2 minuty. Zaleca sie wstepne ptukanie wsteczne filtra w celu usuniecia wszelkich
zanieczyszczen z piasku.

5. Wytacz pompe i ustaw zawor w pozycji PLUKANIE. Uruchom pompe i pozwdl jej pracowac
przez co najmniej 30 sekund do 1 minuty, az woda w okienku kontrolnym stanie sie czysta.
Wytacz pompe. Ustaw zawor w pozycji FILTR i ponownie uruchom pompe. Filtr jest teraz
gotowy do pracy w normalnym trybie filtrowania.

UWAGA: Zanotuj poczatkowy odczyt manometru, gdy filtr jest czysty. (Wartos¢ ta moze
sie r6zni¢ w zaleznosci od basenu, pompy i catego uktadu hydraulicznego). W miare jak filtr
usuwa zanieczyszczenia i osady z wody basenowej, zanieczyszczenia gromadza sie wewnatrz
filtra, powodujac wzrost cisnienia i spadek przeptywu. Gdy wskazanie manometru wzrosnie
do okreslonej wartosci (patrz: specyfikacja pompy), nalezy przeptukac (oczyscic) filtr.

WAZNE: Aby zapobiec niepotrzebnemu obcigzeniu ukfadu rur i zaworéw, zawsze wylaczaj
pompe przed przetaczeniem zaworu sterujacego filtrem na inne ustawienia.

Regularnie czysc filtr pompy i kosz skimmera. Zapewni to prawidtowe dziatanie pompy i filtra.

10



Uruchomienie i eksploatacja

TIMER (tylko w modelach z timerem)

Ustawianie godzin pracy: Nacisnij przycisk @, aby witaczy¢ pompe, a nastepnie nacisnij
przycisk . Gdy miga kod 01, naci$nij przycisk , aby ustawic zadane godziny pracy.
Nacisniecie umozliwia ustawienie czasu od 1 do maksymalnie 20 godzin. Wbudowany
wytacznik czasowy bedzie uruchamiat pompe o tej samej porze kazdego dnia, a nastepnie
bedzie ona dziata¢ przez ustawiona liczbe godzin.

(| (]

[ (N
O INMERE

Aby uruchomi¢ pompe recznie (bez trybu ,TIMER”): Nacisnij przycisk @ aby wtaczy¢
pompe, nastepnie nacisnij ({%), az na wyswietlaczu LED pojawi sie komunikat ,CO" co
oznacza, ze TIMER jest wytaczony, a pompa pracuje nieprzerwanie. Aby zatrzymac¢ pompe,
nacisnij ponownie przycisk ().

rr
[y

Do@

Funkcje zaworu sterujgcego filtrem

A.Wlot z pompy O

B. Odptyw sciekéw i ptukania wstecznego

C. Wyjscie do basenu [5] 2]
D. Manometr

1. FILTRACJA B [4] (6]
2. PLUKANIE WSTECZNE N
3. PLUKANIE
4. ODPADY (1] 3]
5.WYLACZONE

6. RECYRKULACJA
7.ZIMA

11



Uruchomienie i eksploatacja

FILTRACJA - Ustaw zawér na ustawienie FILTR, aby uzyska¢ normalne filtrowanie. Mozesz
rowniez uzy¢ tego ustawienia do regularnego odkurzania.

PLUKANIE WSTECZNE - Uzyj tego ustawienia do czyszczenia filtra. Gdy manometr filtra
podniesie sie 0 8-10 PSI (0,55-0,69 bar) powyzej cisnienia wejsciowego, wytacz pompe i ustaw
zawér w pozycji PLUKANIE WSTECZNE. Nastepnie uruchom pompe i przeptucz ja, az woda
w okienku kontrolnym bedzie czysta. Zajmie to okoto 2 minuty lub mniej, w zaleznosci od
stopnia zabrudzenia. Przejdz do PLUKANIA.

PLUKANIE - Po ptukaniu wstecznym wylacz pompe i ustaw zawér w pozycji PLUKANIE.
Uruchom pompe i pozwél jej pracowac przez okoto 1/2 do 1 minuty. Zapewni to wyptukanie
catej brudnej wody z ptukania wstecznego z filtra do $ciekéw. Wylacz pompe, ustaw zawor
w pozydji FILTR i ponownie uruchom pompe w celu normalnego filtrowania.

ODPADY - Stuzy do oprdézniania filtra, obnizania poziomu wody i odkurzania wiekszych
zanieczyszczen.

RECYRKULACJA - Woda z pompy przeptywa bezposrednio z powrotem do basenu przez
zawor, zapewniajac cyrkulacje wody w basenie.

WYLACZONE - Stuzy do wylaczania wszystkich przeptywdw.

WAZNE: Nie wytaczaj filtra, gdy pompa pracuje.

ZIMA - Opcja ta stuzy do zapobiegania zamarzaniu zaworu filtra w okresie zimowym.

Obstuga

WAZNE: Wszystkie pompy i zawory przechodza test 100% szczelnosci. Moga wiec zawieraé
troche wody. To normalne zjawisko.
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Uruchomienie i eksploatacja

‘ﬁ - Instalacja i serwis tego urzadzenia filtrujgcego musza by¢ wykonywane wyfacznie
przez wykwalifikowanego technika. Nieprawidtowa instalacja moze doprowadzi¢ do

porazenia pragdem elektrycznym i zwigzanych z tym zagrozen, a takze do uszkodzenia
mienia, powaznych obrazen, a nawet $Smierci. Nieprawidtowa instalacja powoduje
réwniez utrate gwarancji na produkt.

- Jedli pompa jest objeta gwarancja i dziata nieprawidtowo, skontaktuj sie ze
sprzedawca. Niespetnienie tego warunku moze spowodowac uniewaznienie
gwarancji. Zapoznaj sie z dokumentacjg gwarancyjng dofagczong do pompy.

+ Wszelkie prace elektryczne musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego
elektryka. Nie podejmuj préb samodzielnej naprawy filtra, pompy ani czesci systemu
filtracyjnego, chyba ze jestes wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem.
W zadnym wypadku nie réb tego ze wzgledu na swoje bezpieczenstwo i unikaj
uszkodzenia produktu.

Lokalizacja

Pompe nalezy zainstalowac i umiesci¢ w odpowiedniej odlegtosci od basenu i zrédia
wody, aby zapobiec wylewaniu sie lub przeptywaniu wody z basenu lub Zrédta na pompe.
Pompe nalezy réwniez umiesci¢ w miejscu, do ktérego mozna fatwo uzyskac dostep
podczas regularnych przegladdw i konserwacji. Pompa musi by¢ umieszczona w dobrze
wentylowanym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem.

Instalacja elektryczna

Chociaz stosujemy najnowoczesniejsze technologie w projektowaniu i produkcji naszych
pomp, uzytkownicy muszg przestrzegac kilku prostych srodkéw ostroznosci podczas
instalacji, co zapewni lata bezawaryjnej pracy.

1. Srednica przewodu ssacego nie powinna byé mniejsza niz 1%" lub 50 mm.

2. Przewdd ssacy powinien mie¢ jak najmniej zagie¢ i kolanek. Upewnij sig, ze na przewodzie
ssacym nie ma putapek powietrznych. Wlot pompy musi znajdowac sie co najmniej 30 cm
ponizej poziomu wody w basenie.

3. Filtr i pompe nalezy zamontowac na solidnym, ptaskim fundamencie, a pompe solidnie
przykreci¢ do podtoza.

4. Przewdd elektryczny pompy musi by¢ podtaczony do zrédta zasilania o wtasciwym
napieciu i natezeniu pradu, zgodnie z instrukcja okablowania.
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Instalacja elektryczna

5.Wszystkie prace zwigzane z o instalacja elektryczng musza by¢ wykonywane przez
uprawnionych elektrykéw oraz zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. Silnik musi by¢ uziemiony.
7. Ciezar instalacji hydraulicznej i armatury musi by¢ niezaleznie podtrzymywany, a nie
przenoszony przez pompe.

8. Uzytkownik/instalator powinien zwroéci¢ uwage na maksymalng catkowitg wysokos¢
podnoszenia pompy podang na etykiecie pompy.

9. Dopuszczalna temperatura jest wyzsza niz 5°C i nizsza niz 40°C. Nie uruchamiaj pompy
poza podanymi temperaturami, aby unikna¢ uszkodzenia filtra i instalacji rurowej.

10. Poniewaz wersja podstawowa nie posiada filtra wstepnego, do strony ssacej nalezy
podtaczy¢ filtr zanieczyszczen, ktdry zapobiega zatykaniu uktadu wirnika pompy przez
wieksze czastki zanieczyszczen lub wiosy.

Wazne informacje elektryczne

- Kazda pompa wymaga wytacznika obwodu, aby odtaczy¢ jg od zasilania elektrycznego.
Odlegtos$¢ miedzy stykami wytacznika obwodu powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm.

«Pompa powinna by¢ zasilana za pomoca transformatora izolacyjnego lub za pomoca
wytacznika réznicowopradowego (RCD) o znamionowym pradzie réznicowym
nieprzekraczajagcym 30 mA.

- Sprawdz tabliczke znamionowa pompy, aby uzyskac nastepujgce informacje: napiecie,
pobér pradu i cykl.

« Przewdd zasilajacy facznie z przewodem uziemiajagcym powinien posiada¢ klase 60245
| EC 66(HO7RN-F).

« Nalezy przestrzega¢ minimalnego rozstawu podanego w tabeli podrecznika technicznego.

Podtaczenie elektryczne

« Sprawdz, czy informacje na tabliczce znamionowej odpowiadajg parametrom zasilania.
Zatrudnij kompetentnego elektryka, aby upewnic sie, ze instalacja elektryczna jest zgodna
z lokalnymi przepisami elektrycznymi.

« Kazdy silnik wymaga wytacznika z bezpiecznikiem lub wytacznika nadpradowego. Silnik
jednofazowy powinien mie¢ wbudowany wytacznik termiczny.
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Instalacja elektryczna

Napetnianie uktadu woda

Pompa samoczynnie sie zalewa (usuwa powietrze z uktadu) i w razie potrzeby ponownie
sie zalewa, aby dostarcza¢ wode do zbiornika filtracyjnego. Upewnij sie, ze punkt ssania
zapewnia wystarczajacy doptyw wody. W przypadku utraty wody ze zbiornika filtra,
konieczne bedzie jego uzupetnienie przed uruchomieniem.

1. Zdejmij przezroczysta pokrywe i napetnij zbiornik filtra woda.

2. Zat6z pokrywe, upewnij sie, ze pierscien uszczelniajacy jest prawidtowo zamocowany

i uruchom pompe.

3. Po uruchomieniu pompy nalezy pozwoli¢ jej pracowa¢ przez kilka minut, zanim zacznie
filtrowac¢ wode.

OSTRZEZENIE!

« Przy duzej wysokosci ssania lub diugiej rurze ssawnej czas zasysania moze by¢ dtuzszy.
Jesli pompa sie nie zalewa, powtoérz powyzsze kroki 1i 2. Uszczelnienia mechaniczne, jesli
pracuja na sucho, moga ulec szybkiemu uszkodzeniu i wymagac wymiany.

« Przed rozpoczeciem pracy pompy upewnij sie, ze w zbiorniku filtra zawsze znajduje
sie odpowiednia ilos¢ wody. Jesli nie mozesz zala¢ pompy, zapoznaj sie z instrukcja
rozwigzywania problemow.

« Przed uruchomieniem pompy nalezy upewnic¢ sie, ze wszystkie zawory ssace i tloczne sg
otwarte, w przeciwnym razie moze ona ulec uszkodzeniu.
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Konserwacja i czyszczenie

Konserwacja

Kosz sitowy w zbiorniku filtra nalezy regularnie sprawdzac i czyscic.

1. Zdejmij pokrywe i wyjmij koszyk.

2. Nastepnie usun zanieczyszczenia i, jesli to konieczne, wyczy$¢ waz doprowadzajacy wode.

3. Sprawdz uszczelke pokrywy. W razie potrzeby nasmaruj jg smarem na bazie silikonu. Jesli
jest uszkodzona, wymien ja.

4. Wymien sitko.

5. Ponownie zalej zbiornik filtra.

6. Zatéz prawidtowo pierscien uszczelniajacy.

7. Zatéz pokrywe. W tym momencie dokrec ja reka.
8. Wtacz pompe.

OSTRZEZENIE! Zwr6¢ uwage i zachowaj szczegding ostroznosé, aby uniknaé uszkodzen
spowodowanych warunkami pogodowymi (np. dziataniem mrozu czy niskich temperatur).
Nie uzywaj pompy w okresie zimowym. Opréznij ja catkowicie i przechowuj w bezpiecznym
i suchym miejscu. Nie zakrecaj korka spustowego. Przechowuj pompe w bezpiecznym
miejscu, gdy nie jest uzywana. Korek mozna przechowywa¢ w koszyku zbiornika filtra.

+ Po ponownym uruchomieniu pompy upewnij sig, ze wszystkie uszczelki i pierscienie
uszczelniajace sa sprawne. W razie potrzeby przesmaruj je ponownie i wymien, jesli nie
masz pewnosci co do ich stanu.

+ Przed ponownym uruchomieniem sprawdz, czy watek silnika porusza sie swobodnie.

OSTRZEZENIE! Podczas podtaczania przewodéw elektrycznych do silnika pompy nalezy

zwréci¢ uwage na ich prawidtowe utozenie wewnatrz skrzynki przytaczeniowej. Przed

zamknieciem skrzynki sprawdz, czy w Srodku nie pozostaty zadne fragmenty kabla. Upewnij
sie, ze przewdd uziemiajacy jest prawidtowo podtaczony. Podczas podtaczania silnika
postepuj zgodnie ze schematem okablowania doftgczonym do pompy.

« Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby woda nie dostata sie do silnika, ani do czesci
elektrycznych.

+ Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podstawowych instrukcji bezpieczenstwa dotyczacych
specyfikacji technicznych, adaptacji i uzytkowania, nawet jesli system filtracyjny nie jest
uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

« Przed uruchomieniem pompy nalezy sprawdzi¢ ustawienia zabezpieczen elektrycznych

silnika. Upewnij sie, ze izolacja zabezpieczajaca styki elektryczne i mechaniczne jest
prawidtowo umieszczona i zamocowana bez uszkodzen.

16



Konserwacja i czyszczenie

« Przed przystapieniem do obstugi pompy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych
wskazowek.

- Wytacz pompe.
— Zablokuj urzadzenia startowe.

- Sprawdz i upewnij sie, ze w obwodach, tacznie z urzadzeniami pomocniczymi i obwodami
pomochiczymi, nie ma napiecia.

— Poczekaj, az silnik catkowicie sie zatrzyma.

Powyzszg liste nalezy traktowac jako wazna i niewiagzaca w celu zapewnienia bezpieczenstwa.
Szczegotowe zasady bezpieczeristwa moga by¢ zawarte w poszczegolnych przepisach.

Sprawdzaj regularnie

« Upewnij sig, ze mocowania czesci mechanicznych i sruby podporowe pompy sa mocne
i prawidtowo zamocowane.

« Upewnij sie, ze kable zasilajace i czesci izolacyjne znajduja sie we wtasciwej pozycji, sa
prawidtowo zamocowane i gotowe do uzycia.

« Zwrd¢ uwage na temperature silnika. Jesli filtr jest goracy, natychmiast zatrzymaj silnik
i oddaj go do naprawy.

- Jedlizauwazysz drgania w uktadzie pompy i filtra, a takze ciepto, skontaktuj sie ze sprzedawca
lub autoryzowanym technikiem w celu dokonania naprawy, przed uzyciem.

OSTRZEZENIE! Nie prébuj samodzielnie rozwigzywa¢ wszystkich probleméw zwiazanych
z filtrem i pompa, w tym serwisu i konserwacji (ze wzgledu na ztozonos¢ omawianych
kwestii), chyba ze posiadasz odpowiednie kwalifikacje. Postepuj zgodnie z instrukcjami
dotyczacymi instalacji, uzytkowania i konserwacji zawartymi w niniejszej instrukcji.
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Rozwigzywanie probleméw

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie

Pompa nie zaciagga wody

Wyciek powietrza zasysanego

Upewnij sig, ze poziom wody

w punkcie ssania jest prawidtowy.
Upewnij sig, ze kosze i sita sg
wolne od zanieczyszczen. Dokreé
wszystkie przytacza po stronie
ssacej pompy, zdejmij i wymien
uszczelnienie mechaniczne.

Brak wody w pompie

Sprawdz, czy zbiornik filtra jest
petny.

Zamknigte zawory lub
zablokowane linie

Otwérz wszystkie zawory

w systemie, wyczys¢ skimmer i kosz
pompy, sprawdz, czy wirnik pompy
nie jest zablokowany.

Silnik nie pracuje

Silnik nie ma zasilania

Sprawdz i upewnij sig, ze
wszystkie przetaczniki elektryczne
sg wigczone. Upewnij sig, ze
wylaczniki sa prawidtowo
ustawione. Sprawdz, czy wytacznik
jest prawidtowo ustawiony.
Sprawdz okablowanie silnika na
zaciskach i upewnij sig, ze jest
prawidtowo podtaczone.

Pompa jest zablokowana

Wylgcz zasilanie i obré¢ wat pompy;
powinien swobodnie sie obracac.

Staby przeptyw

Brudny filtr

Przeptukac lub wyczysci¢ wkiad.

Brudny skimmer i sitko pompy

Wyczysci¢ skimmer i sitko pompy.

Wyciek powietrza zasysanego

zobacz,Rozwigzanie 1”

Zamknigty zawor lub zablokowany
przewdd

zobacz,Rozwigzanie 1”

Silnik sie przegrzewa

Niskie lub nieprawidtowe napiecie

Skontaktuj sie z autoryzowanym

i doswiadczonym elektrykiem,

aby znalez¢ rozwigzanie.

Zwykte nagrzewanie sie silnika

jest normalne. Jednakze
zabezpieczenie termiczne wytaczy
silnik w przypadku przecigzenia lub
przegrzania.

Instalacja w miejscu
nastonecznionym

Chron go przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych
i niekorzystnymi warunkami
pogodowymi. Zainstaluj

go w miejscu, w ktérym nie

ma bezposredniego swiatta
stonecznego.

Staba wentylacja

Nie przykrywac ani nie umieszczac
silnika w przestrzeni zamknietej.
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Rozwigzywanie probleméw

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Hatas podczas pracy pompy Uszkodzone tozysko W celu wymiany skontaktuj sie
z uprawnionym elektrykiem.
Nieszczelnos¢ w uktadzie ssacym zobacz,Rozwigzanie 1”
Zator na ssaniu Zlokalizuj i usun blokade.
Problem z wirnikiem W celu dokonania naprawy
lub wymiany skontaktuj sie ze
sprzedawca.
Kawitacja Poprawic ssanie, zmniejszy¢

ci$nienie ssania, zmniejszy¢ liczbe
przytaczy, zwigkszy¢ rozmiar rury,
zwigkszy¢ ci$nienie ttoczenia

i zmniejszy¢ przeptyw przez
dfawienie zaworu ttocznego.

Silnik wytacza sie z powodu Silnik nie jest prawidtowo Skontaktuj sie z uprawnionym
przecigzenia podigczony elektrykiem, aby sprawdzit
i naprawit okablowanie.

Niskie napiecie wejsciowe Napiecie na silnikach nie moze
przekraczac lub by¢ nizsze od
napiecia znamionowego o wiecej
niz 6%. W celu sprawdzenia
napiecia nalezy skontaktowac

sie z uprawnionym elektrykiem.
Nalezy upewnic sie, ze pompa nie
jest podtaczona do przedtuzacza.
Nalezy zgtosi¢ niski poziom
napiecia w sieci lokalnej.

Przeciazenie spowodowane W celu dokonania naprawy
zablokowaniem pompy lub lub wymiany skontaktuj sie ze
wirnikiem o niewtasciwym sprzedawca.

rozmiarze
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Utylizacja

Kazdy uzytkownik moze przyczynic sie do ochrony srodowiska. Nie jest to ani trudne, ani
kosztowne. W tym celu nalezy przekaza¢ opakowanie kartonowe na makulature, worki
z tworzyw sztucznych wrzuci¢ do kontenera na plastik. Zuzyte urzadzenie nalezy oddac do
odpowiedniego punktu sktadowania.

Wskazoéwki dotyczace utylizacji

Opakowanie tego produktu moze by¢ poddane recyklingowi. Skontaktuj sie z lokalnymi
wiadzami, aby uzyska¢ informacje na temat wiasciwego sposobu utylizacji.

Utylizacja zuzytego produktu
Zuzyty produkt podlega obowigzkowi usuwania jako odpady wytgcznie w selektywnej
zbiérce odpadoéw organizowanych przez Sie¢ Gminnych Punktéw Zbiérki Odpadow
Elektrycznych i Elektronicznych. Konsument ma prawo do zwrotu zuzytego sprzetu
fm— v sieci dystrybutora sprzetu elektrycznego, co najmniej nieodpfatnie i bezposrednio,
o ile zwracane urzadzenie jest wiasciwego rodzaju i petni te sama funkcje, co nowo
zakupione urzadzenie.

Zabrania sie wyrzucania zuzytego urzadzania razem z innymi odpadkami bytowymi!

Rok oznaczenia urzadzenia znakiem CE c E
(wpisuje sprzedawca na podstawie tabliczki znamionowej)
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Deklaracja zgodnosci UE/WE | Modut A

1. Pompy basenowe SWIMBOX:
2502, 2503, 4003

2. DAMBAT Jastrzebski S.K.A., Adaméw 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA,
e-mail: biuro@dambat.pl

3. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialno$¢
producenta.

4. Pompy basenowe opisane w punkcie 1.

5. Deklarujemy z petna odpowiedzialnoscia, ze pompy, do ktérych niniejsza
deklaracja sie odnosi, sg wykonane zgodnie z nastepujacymi Dyrektywami
oraz zawartymi w nich odniesieniami do norm zharmonizowanych:

- Dyrektywa MD Nr 2006/42/WE
Zastosowane normy: EN 809:1998 + A1:2009

- Dyrektywa LVD Nr 2014/35/UE

Zastosowane normy: EN 60335-1:2012+AC:2014,
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010

- Dyrektywa EMC Nr 2014/30/UE

Zastosowane normy: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
EN 61000-3-2:2014

<~ Adam Jastrzebski
Komplementariusz

2025-10-21
Adamoéow

N
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TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTION

User
Manual

SWIMBOX

Pool pumps with filtration tanks
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s KARTA GWARANCYJNA

‘ﬁ Any use of the device, other than the intended use, is a foreseeable misuse of

the device.

ﬁ This manual contains instructions on installation, operating parameters, routine
maintenance, fault diagnosis, safety notes, etc. For your safety, please read the
manual carefully before installation and operation. Keep this manual for future

reference.
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List of abbreviations and symbols

Warning!

~Danger”symbol used for notes whose non-observance may result in danger to life
or health caused by the electrical installation. The power cord of the pump must
be disconnected from the power supply before carrying out the operations marked
with this symbol.

Warning!

,Danger” symbol used for notes whose non-observance may result in danger to life
or health.

Failure to follow the rules contained in this manual may result in a risk of explosion
or ignition.

Note!

Symbol used for notes whose non-observance may result in a risk of damage to the
equipment and danger to life or health.

Please read this installation and operating manual carefully before installing and
operating the product to avoid unnecessary losses.

Note!

The operating manual is an essential part of the contract of sale. Failure by the user
to observe the instructions in the operating manual constitutes non-compliance
with the contract and excludes any claims arising from a possible failure of the
equipment resulting from use contrary to the instructions.

The manufacturer shall not be liable for malfunctions if the equipment was
incorrectly connected, damaged, modified and/or used for a purpose outside the
scope of the recommended work or contrary to the guidelines included in this
manual. The manufacturer shall also not be liable for possible errors in the operating
manual caused by misprints or copying errors. The manufacturer reserves the right
to make any modifications to the product which it may deem necessary and useful
and which do not affect its essential characteristics.

DAMBAT shall not be liable for damage to the equipment, property or personal
injuries as a result of failure to adhere to the instructions in the manual,
including incorrect selection of the equipment, assembly not complying
with the manual, applicable standards and national regulations, incorrect
maintenance of the equipment and the entire system.

This equipment is not intended for use by persons (including children) whose
physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge
prevent them from using it safely without supervision or instructions.
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Safety of use

This manual has been created with the users in mind to facilitate the correct operation of
the pumps type: SWIMBOX. The information contained in this manual is subject to change
without prior notice.

To ensure correct and safe use of the pumps type: SWIMBOX and to avoid possible damage to
the pump or dangerous situations for users, please read the following instructions carefully
before installing and operating the device.

‘ﬁ + The products mentioned in this manual are specially designed for the pre-filtering
and re-circulation of water in swimming pools and spas.

‘ﬁ - The installation should be carried out according to the safety instructions of
swimming pools, especially Standard HD 384.7.702, and the specific instructions
for each facility.

‘ﬁ + Do not make any modification to the pump without the manufacturer’s approval.
Using original replacement parts and accessories authorised by the manufacturer
ensures a high level of safety.

 Important: The manufacturer is not liable for any damages and injuries caused by
the use of unauthorised replacement parts and accessories.

é « When in use, some parts of the pump are subject to possible high voltage electrical
energy. During cleaning and maintenance work on the pump or on the equipment
connected to it, make sure to disconnect them from the main power source.

« Important! Make sure that assembly and maintenance tasks are carried out by
qualified and authorised technicians. Also, the technician must read the instructions
carefully that are related to service and installation.

‘ﬁ - If the installation and service instructions are followed correctly; it guarantees the
operating safety of the pump for a longtime.

‘ﬁ « In case of any damages and missing parts, contact the technical support, your
nearest authorised dealer or technician for assistance.

‘ﬁ + The limit values stated in the technical table should not be exceeded under any
condition for the safety of your product.

‘é - If the power supply cord is damaged, contact the manufacturer; authorised service
agent, or qualified technician for replacement and avoid any hazard.

» Do not use the pump when people are in the water.

é + WARNING! Do not touch the opening when the pump is connected to the power
supply. We are not responsible for any injuries or losses caused by improper
maintenance.
« Important! The pump must be powered with a Residual Current Device (RCD) having
a rated residual operating current not exceeding 30maA.
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Safety of use

- Avoid dry operation of the filter. Do not operate the pump without water. Using
the pump without water will make it hotter while running. They will also cause
considerable damage to the pump and filter and also pose a risk of burns by the
hot water in the system.

>

- Always disconnect the pump from the mains supply before performing user
maintenance such as cleaning the filter.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge under responsible supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Do not allow children
to play with the appliance. Do not allow children to perform cleaning and user
maintenance without supervision.

> >

The pump must be kept dry in the storage area when not in use.

>

The sand filters are designed to work with water temperatures between 5°C and
40°C. Do not operate the filter outside these temperatures to avoid damages due
to lower or higher temperatures.

WARNING! Make sure that the installation is carried out by authorised personnel
or technician. Also, the technician must read the given instructions carefully before
installation. Note: Incorrectly installed equipment may malfunction, causing severe
injury to the user and also property damage.

>

The installation should be carried out according to the safety instructions of
swimming pools and the specific instructions for each facility.

Note: Chemical spills and fumes can weaken the Swimming Pool/Spa filter. Corrosion
can cause filters and other parts of the machine to malfunction, resulting in severe
injuries or property damage.

Do not store pool chemicals near the filter and pump for your safety.

If you follow the installation and operation instructions correctly, the operating
safety of the filter is guaranteed.

Do not modify the filter without authorisation from the manufacturer. Using original
replacement parts and accessories that are authorised by the manufacturer ensures
a high level of safety. The manufacturer and dealer are not liable for the damages
and injuries caused by unauthorised replacement parts and accessories.

> B B

To reduce the risk of injury, do not permit children to use this product.

In case of malfunction, contact the manufacturer or your nearest authorised dealer
and experienced service agent.

Install the pump in a safe and stable area where flooding does not occur.

> b

This filter operates under high pressure. Air can enter the system and become
pressurized when any part of the filtration system is serviced or air has otherwise been
allowed to enter the system. Pressurized air can cause the lid to blow off which can
result in severe injury, death. To avoid this potential hazard, follow instructions exactly.
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Construction and technical data

Parts list

Nr | Description

1 Valve x 1

2 Flange clamp x 1

3 | O-ringx1

4 Filter Tank x 1

5 Filter Assembly X 1

6 | Drainplugx1

7 Base Support x 1

8 Pump x 1

9 O-ring X 6

10 | Hose adaptor x 5

11 | Hose Clamp x 2

12 | 1-1/4"(32mm) x 45cm Hose x 1
13 | G1-1/2"Plug with O-ring
14 | Pressure gauge X 1

15 | Neck Fitting (Funnel) x 1

Technical data of pump

Model P 4003
Rated input 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz
Power of motor 250 W 400 W
Protection class IPX5 IPX5
Max. flow 130 I/min 165 I/min
Max. head 75m 10m
Backwashing pressure 0.45-0.5 bar 0.65-0.7 bar
Suction/Pressure port size 1-1%2"female 1-¥%2" female
Min./Max. liquid temperature 5°C/40°C 5°C/40°C
Hose connector size 32mm/38mm 32mm/38mm

Note: The backwash pressure value indicates that a backwash operation is required when the pressure
gauge reading reaches this value

Technical data of tank

Tank Effective Sand filling Filter balls Grain size
volume filtration area quantity quantity of quartz sand

20L 0.07 m? 13 kg 4009 0.5t0 1,2mm

30L 0.09 m? 25 kg 8009 0.5t0 1,2 mm

Note: Quartz sand and filter balls not include
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Installation

Preparation before installation
- Position the filter as close to the Swimming Pool/ Spa as possible.

«The filter should be placed on a level concrete slab, very firm ground, or equivalent. Ensure
that the ground will not subside over time to prevent any strain to the attached plumbing.

- For ease of access when operating and servicing, position the filter and the piping
connections in a convenient location.

« Ensure that the compliance label is facing the front to allow for easy identification in the
case of service difficulties.

Installation

0 Mount the pump to the base by shifting the pump horizontally to the base. If you want
to remove the pump, firstly insert a flat-head screwdriver into the place and rotate the
screwdriver, then place one hand against the base and pull the pump back with your
other hand.

Q Insert the drain plug assembly into the sand tank. Use 2xlarge gaskets (B) and 1xsmall
gasket (A) and assemble as shown in the picture. Push the drain plug in the filter tank
using your hand and rotate the lid from outside.
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Installation

@ To mount the sand tank to the sand filter, press it downward, and insert the tank footing
marked in 1 into the base location marked in 2. Turn the tank clockwise. Make sure that
it is facing the right direction. Note: The drain plug should be facing outside. Insert the
tube with the diffuser body inside the tank, as shown in the picture. If you want to remove
the tank, please turn the tank anti-clockwise while the base is fixed.

o Place the funnel on the tank’s mouth and pour the quartz sand or filter balls into the
tank. Note: The weight of filter media please refer to technical parameters.

o Remove the funnel. Clean the tank’s neck thoroughly. Once the cleaning is done, attach
the valve to the O-ring in the position shown in the picture below. Align the triangle
mark on the valve and the triangle mark on the tank. The ,Pump” port on the valve must
face the pump side.

¥
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Installation

O Use the flange clamp set and bolts to mount the valve and the tank. Then wrap the
teflon tape around the pressure gauge thread and put the pressure gauge on the valve.

0 Connect the sand tank to the pump using the hose, hose clamps and hose adaptors.
Please install the O-ring to the adaptor before installing it into the valve.

Installation Notes

« Make sure that the filter is functioning under the mentioned work pressure properly. Install
a pressure control valve when the system is using a booster pump.

- If the pump’s position is higher than the water level, it is required to install a Back Water
Control Valve.

«If the pump’s position is lower than the water level, it is required to install an Isolation Valve.

« Avoid bending the connecting adaptors and hose connections. This could decrease the
water flow and prevent the equipment from functioning efficiently.

- Do not apply solvents on the fittngs excessively as this could result in O-ring and sealing
problems.

« Do not over tighten the fittings and adapters.
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Start-up and operation

Sand Filtration Working System

Incoming water from the piping system is automatically directed by the Multiport Valve
to the top of the filter bed. Sand, dirt, and debris are trapped by the filter bed as water is
pumped through it. The filtered water is then returned from the bottom of the filter tank
through the Multiport Valve and back through the piping system.

Operation

1. Make sure that all the connections are properly fixed and securely installed.
2. Depress the top mount valve handle and rotate to BACKWASH position.

3. Prime and start the pump according to the instructions.

NOTE: All suction and discharge valves must be open when starting the system. Failure to
do so could cause accidents and severe personal injury. Make sure that the filter tank is full.
Failure to fill it with water before starting the pump will damage the filter and the piping
system.

4. Once water is flowing out of the waste line steadily, run the pump for at least 2 minutes.
The initial backwashing of the filter is recommended to remove any impurities in the
sand media.

5.Turn the pump off and set the valve to RINSE position. Start the pump and operate for
a minimum of 30 seconds to 1 minute until the water in the sight glass is clear. Turn the
pump off, set the valve to FILTER position, and restart the pump. Your filter is now ready
to operate in the normal filter mode.

NOTE: Take note of the initial pressure gauge reading when the filter is clean. (This will
vary from pool to pool depending on the pump and the general piping system). As the
filter removes dirt and impurities from the pool water, the accumulation in the filter will
cause the pressure to rise and the flow to diminish. When the pressure gauge reading rise
to a certain value (refer to pump specifications), it is the time to backwash (clean) the filter.

IMPORTANT: To prevent unnecessary strain on the piping system and valves, always shut
the pump off before switching the filter control valve to other settings.

Clean the pump strainer and the skimmer basket regularly. This will help the pump and
filter to operate properly.
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Start-up and operation

TIMER (Only for products with timer function)

Set operating hours: Press @ button to turn on the pump, then press button, with
code “01” flashing, press button to set the desired operating hours. Pressing will
increase the time from 01 to 20 hours maximum. The built-in timer will activate the pump at
the same time each day, then it will be running for the number of hours that you have set.

oL L 20
vou 00

To operate the pump manually (without the “TIMER” mode): To run the pump alone
without the “Timer”, press button to turn on the pump, then press button until
the LED displays ,CO’ this indicates that the TIMER is off and the pump is now operating
continuously.To stop the pump, press button again.

rr
[y

Do@

Filter Control Valve functions

A. Inlet from the pump O

B. Outlet for wastewater and backwash

C. Outlet to the swimming pool [5] 2]
D. Pressure Gauge

1. FILTRATION B (4] (6]
2. BACKWASH Q
3. RINSE
4.WASTE [1] [3]
5. CLOSED

6. RECIRCULATE
7.WINTER
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Start-up and operation

FILTRATION - Set the valve to FILTER setting for normal filtering. You can also use this setting
for regular vacuuming.

BACKWASH - Use this setting for cleaning the filter. When the filter pressure gauge rises
8-10 PSI (0.55-0.69 BAR) above the start-up (clean pressure), shut off the pump and set the
valve to BACKWASH. Start the pump and backwash until water in the sight glass is clear.
This will take approximately 2 minutes or less depending on the dirt accumulation. Proceed
to RINSE.

RINSE - After backwashing, turn the pump off and set the valve to RINSE. Start the pump and
operate for about 1/2 to 1 minute. This will ensure that all the dirty water from backwashing
is rinsed out from the filter to waste. Turn off the pump, set the valve to FILTER setting, and
start the pump again for normal filtering.

WASTE - This is used to drain the filter; lower the water level, and vacuum heavy debris out.

RECIRCULATE - Water from the pump flows directly back to the pool through the valve for
water circulation in the pool.

OFF - This is used to turn off all flows.
IMPORTANT: Do not turn off the filter when the pump is running.

WINTER - This option is used to prevent the filter valve from freezing during winter.

Operation

IMPORTANT: All pumps and valves pass the 100% water test. Thus, they may leave some
water in it. This is a normal phenomenon.
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Start-up and operation

‘ﬁ - This filter machine must be installed and serviced by a qualified technician only.
Improper installation can lead to electrical shocks and related hazards, which could

also result in property damage, serious injuries, and even death. The incorrect
installation also voids the warranty on the product.

- If the pump is within the stated warranty period and is malfunctioning, contact your
dealer/place of purchase. Failure to do so may void its warranty. Refer to the warranty
documentation supplied with the pump.

‘ « All electrical work must be carried out by a qualified electrician. Do not attempt to
repair the filter and the pump or parts of the filter system on your own unless you
are a qualified electrician or technician under any circumstances for your safety and
avoid damage to the product.

Location

The pump must be installed and placed at a proper distance away from the pool and the
water source to prevent water from the pool or water source from pouring or flowing onto
the pump. The pump must also be placed in a location that can be easily accessed during
regular servicing and maintenance. The pump must be placed in a well-ventilated and dry
area that is free from flooding.

Electrical installation

While we adopt the latest technology in designing and manufacturing our pumps, users must

follow a few simple precautions during installation which will ensure years of troublefree

operation.

1.The suction pipe diameter must not be less than 1%2" (50 mm)

2.The suction line must have as few bends and elbow as possible. Make sure there are no
air traps on the suction line. The inlet of the pump must be placed at least 30 cm below
the water level of the swimming pool.

3. Install the filter and pump on a solid, flat foundation with the pump bolted securely to
the ground.

4.The pump’s electrical cable must be wired with the proper voltage and current in
accordance with the wiring instructions.
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Electrical installation

5. All wiring (electrical) work must be carried out by licensed electricians and must be
installed in accordance with the local codes.

6. The motor must be grounded.

7.The weight of the plumbing and fittings is to be independently supported and not carried
by the pump.

8.The user/installer should note the maximum total head of the pump shown on the pump
label.

9. The permissible temperature is higher than 5°C and lower than 40°C. Do not start the pump
outside the given temperatures to avoid any damages to the filter and piping system.

10. Since the basic version does not have a pre-filter; a dirt filter must be connected to the
suction side to prevent coarse dirt particles or hairs from clogging the pump impeller
system.

Important electrical notice

« Each pump requires a circuit breaker to separate it from the electrical supply. The open
contact distance of the circuit breaker is to be no less than 3mm.

«The pump is to be powered by an isolation transformer; or through a residual current device
(RCD) with a rated residual current not exceeding 30 mA.

« Check the pump’s nameplate for the following information: Voltage, Amp Draw and Cycle.
« The power cord, including the ground wire, should have a quality of 60245 | EC 66(HO7RN-F).
« Comply with the minimum gauge given in the technical manual chart.

Electrical connection

+ Check that the information on the nameplate corresponds to the power supply. Hire
a competent electrician to ensure that the wiring installation is made in accordance with
any local electrical codes.

« Every motor requires either a fused disconnect switch or a circuit breaker. A single phase
motor should have a built-in thermal overload switch.
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Electrical installation

Priming
The pump will prime and re-prime, providing the filter tank water. Ensure that there is

sufficient supply from the suction point. If you lose water from the filter tank, it will be
necessary to refill it before starting.

1. Remove the translucent lid and fill the filter tank with water.
2. Replace the lid ensuring that the O-ring is correctly attached and start the pump.

3. After starting the pump, allow the pump to run for a few minutes before it can start
filtering water.

WARNING!

- With high suction height or a long suction pipe, the priming time may be longer. If the
pump does not prime, repeat steps 1 and 2 above. Mechanical seals, if running dry, can be
damaged rapidly and may need to be replaced.

« Ensure that there is always adequate water in the filter tank before you start. If you are
unable to prime the pump, please see the troubleshooting guide.

« Ensure that all suction and discharge valves are open before you start the pump, otherwise
it will cause damage to it.
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Maintenance and cleaning

Maintenance

The strainer basket in the filter tank should be inspected and cleaned at regular intervals.
1. Remove the lid and remove the basket.

2.Then remove the debris and clean water hose if necessary.

3. Check the lid gasket. Lubricate with SILICON-based grease only if needed. If it is damaged,
please replace it.

4. Replace the strainer.

5. Re-prime the filter tank.

6. Attach the O-ring correctly.

7. Replace the lid; Use your hand to tighten at this point.
8. Switch on the pump.

WARNING! Pay attention and give extra care to avoid any damages caused by the weather
conditions. Do not use the pump during the winter period. Drain it completely and store it
in a safe and dry location. Do not replace the drain plug. Store it in a safe place when not in
use. You can store the plug in the filter tank’s basket.

+ When you reactivate the pump, ensure that all seals and O-rings are in operational condition.
Re-grease if necessary and replace if unsure of the condition.

« Check that the motor shaft moves freely before reactivation.

WARNING! When connecting electric cables to the pump’s motor; be careful to correctly
arrange them inside the connection box, verify that no bits of cable are left inside the box
before closing it. See to it that the ground wire is correctly connected, when connecting
the motor; follow the wiring diagram supplied with the pump.

« Be extremely careful that water does not enter the motor electrical parts.

« Make sure to follow the basic safety instructions related to the technical specifications,
adaptions, usage even if the filter system is not used as planned.

- Before starting the pump, verify the setting of the electrical protection devices of the motor.
Make sure that the protective insulation against electrical and mechanical contacts are
correctly positioned and attached without any damages.

« It is important to follow the steps listed below before handling the pump at all times.
—Turn off the pump.
- Lock the starting devices.
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Maintenance and cleaning

— Check and ensure that there is no voltage in the circuits, including ancillary devices and
auxiliary circuits.

- Wait until the motor stops completely.

The above list should be considered important and not binding for the purpose of safety.
Specific safety rules may exist in particular regulations.

Check regularly

« Ensure the attachments of the mechanical parts and the support screws of the pump are
tight and correctly fixed.

« Ensure the supply cables and of the insulating parts are in the correct position, properly
attachment, and in working condition.

- Pay attention to the temperature of the motor. If the filter is hot, stop immediately and
have it repaired.

« If you notice the vibration in the pump and filter system along with the heat, contact your
dealer or authorized technician for repairs before use.

CAUTION! Do not attempt to solve all issues cases related to the filter and the pump, including
service and maintenance on your own unless you are qualified due to the complication of the
issues covered. Follow the instructions for installation, usage, and maintenance contained
in this manual.
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Troubleshootting

Problem

Cause

Solution (What to do)

Pump does not prime

Suction air leak

Make sure that the water level in
the suction point is correct. Ensure
that baskets and strainers are

free of debris. Tighten all fittings/
connections on the suction side of
the pump, remove and replace the
mechanical seal.

No water in the pump

Make sure that the filter tank is full.

Closed valves or blocked lines

Open all valves in the system, clean
the skimmer and pump basket,
check the pump impeller for
possible blockage.

Motor does not run

Motor has no power supply

Check and ensure that all electrical
switches are on. Ensure that the
circuit breakers are properly set.
Check if the timer is set properly.
Check the motor wiring at
terminals and ensure they are
connected properly.

Pump is jammed

Turn off the power; and turn the
pump shaft; it should spin freely.

Low flow

Dirty filter

Backwash or clean the cartridge.

Dirty skimmer and pump strainer

Clean the skimmer and pump
strainer.

Suction air leak

see,Solution 1

Closed valve or blocked line

see,Solution 1

Motor runs hot

Low or incorrect voltage

Contact an authorized and
experienced electrician for the
solution. Usually: Motor running
hot to the touch is normal.
However, a thermal overload
protector will function to turn

it off if there is an overload or
overheating problem.

Installed in direct sunlight

Shield it from direct sunlight or
harsh weather. Install it in an area
without direct sunlight.

Poor ventilation

Do not cover or enclose the motor
in a tight space.

42




Troubleshootting

Problem

Cause

Solution (What to do)

Noise during pump operation

Damaged bearing

Contact an authorized electrician
for replacement.

Air leak in suction

see,Solution 1

Suction blockage

Locate and clean the blockage.

Impeller issue Contact the dealer/buyer for repair
or replacement.
Cavitation Improve the suction, reduce the

suction lift, reduce the number
of fittings, increase the pipe size,
increase the discharge pressure,
and reduce the flow by throttling
the discharge valve.

Motor overload cuts out

Motor not connected properly

Contact an authorized electrician
to check and fix the wiring.

Low incoming voltage

The voltage on motors must not
be more than 6% above or below
the nameplate voltage. Contact an
authorized electrician to check the
voltage. Ensure that the pump is
not running on an extension cord.
Report the low power supply to
your local authorities.

Overload due to binding in pump
or wrong size impeller

Contact the dealer/buyer for repair
or replacement.
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Each user can contribute to the protection of the environment. It is neither difficult nor
Expensive. For this purpose, a cardboard box for waste paper, bags should be provided of
plastics in the plastic container. Used device should be returned to an appropriate storage
point.

Disposal Information

The packaging of this product can be recycled. Contact the local authorities for information
on the correct method of disposal.

Disposal of the used product

The used product is subject to disposal as waste only in selective waste collection
organized by the Network of Communal Electric and Electronic Waste Collection
Ef Points. The consumer has the right to return the used equipment to the electrical
equipment distributor’s network, at least free of charge and directly, as long as
[ the returned device is of the correct type and performs the same function as the
newly purchased device. It is forbidden to throw away the used device together
with other household waste.

The year the device was marked with the CE mark C €
(entered by the seller on the basis of the nameplate)
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EU Declaration of Conformity | Module A

1. Pool pumps SWIMBOX:
2502, 2503, 4003

2. Dambat Jastrzebski S.K.A. Adamow 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA,
3. e-mail: biuro@dambat.pl

4. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufac-
turer.

5. Surface pumps from the series of types included in point 1.

6. We declare with full responsibility that the pumps to which this declaration relates
are made in accordance with the following Directives and references to harmoni-
zed standards contained therein:

- Directive MD Nr 2006/42/WE
Standards applied: EN 809:1998 + A1:2009

- Directive LVD Nr 2014/35/UE

Standards applied: EN 60335-1:2012+AC:2014,
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010

- Directive EMC Nr 2014/30/UE
Standards applied: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014

<~ Adam Jastrzebski
General Partner

2025-10-21
Adamow
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KARTA GWARANCYJNA

Ponizsza karta gwarancyjna wazna jest tylko wraz z oryginatem dokumentu zakupu, tzn. fakturg lub paragonem.
Ponadto musi by¢ potwierdzona przez sprzedawce podpisem i pieczatka.
Karta gwarancyjna bez zataczonego oryginalnego dokumentu zakupu jest niewazna.

. Gwarantem urzadzenia jest DAMBAT Jastrzebski S.K.A. ; adres serwisu: Adamow 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kompleks Panattoni.
. Dla klientéw posiadajacych oryginat dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginatu faktury, okres gwarancji wynosi

24 miesiace.

. Gwarancja nie wiacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy

sprzedanej.

. Gwarancja obejmuje bezptatne usuwanie wad urzadzenia powstatych w wyniku btedu w produkgji.
. Warunkiem obowigzywania gwarancji jest przestrzeganie zalecers zawartych w instrukcji obstugi.
. Gwarancja nie obejmuje:

« Uszkodzer bedacych wynikiem niewfasciwej obstugi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi

« Uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych, ktérych przyczyna tkwi poza urzadzeniem, ktérego gwarancja dotyczy
(np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pozar, pow6dz, itp.)

« Uszkodzen powstatych na skutek ingerencji w konstrukcje urzadzenia oséb nieupowaznionych przez gwaranta.

. Gwarancja traci waznos$¢ w przypadku:

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobe nieupowazniong przez gwaranta;
Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie préb demontazu urzadzenia przez osobe nieupowazniong przez gwaranta, poza czynnosci
dozwolone instrukcjg obstugi

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej, dokonanych przez osoby nieupowaznione
przez gwaranta

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieznosci miedzy wpisami w karcie gwarancyjnej a dokumentem zakupu.

. Gwarancja obejmuje tylko urzadzenia eksploatowane na terenie RP.
. W przypadku wysytki urzadzenia do naprawy przez uzytkownika, przy wysytkach urzadzen — miedzy innymi o wadze powyzej

20 kg - gwarant pokrywa koszty transportu do serwisu. Przed wysytka prosze skontaktowac sie z gwarantem w celu uzyskania
informagiji, ktéra firma kurierska wysta¢ urzadzenie (tel. 22 632 86 09). Gwarant przyjmuje tylko przesytki wystane w ustudze standard.
Przesytki wystane na koszt gwaranta przy zastosowaniu innej niz standard ustugi nie beda odbierane. Gwarant nie odbiera przesytek
pobraniowych. Uzytkownik powinien przygotowaé (zabezpieczy¢) urzadzenie do transportu tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.
Wszelkie uszkodzenia powstate z winy klienta nie podlegajg naprawie gwarancyjnej.

10. Poza warunkami gwarancji kupujacemu nie przystuguja zadne odszkodowania.
11.W przypadku przystania do serwisu sprawnego urzadzenia, niepodlegajacego naprawie gwarancyjnej, uzytkownik moze zostac¢

poproszony o zwrot kosztéw sprawdzenia urzadzenia, oraz zwrot kosztéw odestania urzadzenia z serwisu do uzytkownika.

12.W przypadku nieuznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta, uzytkownik moze zosta¢ poproszony o zwrot

kosztéw transportu do serwisu i zwrot kosztéw odestania urzadzenia do uzytkownika.

13.Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia dostarczenia urzadzenia do serwisu,

z wylaczeniem szczegdlnych przypadkow, kiedy wada nie ma charakteru trwatego i konieczna jest dtuzsza diagnostyka urzadzenia.

14. Gwarant nie udziela informacji o stanie realizacji naprawy, jak i przebiegu samej naprawy wystanego do serwisu urzadzenia.
15. Jezeli uzytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go ponizej:

Adres e-mail uzytkownika:

16. Podanie adresu przez uzytkownika utatwi komunikacje z serwisem i moze przyspieszy¢ naprawe.
17. Kontakt do ogélnopolskiego serwisu: tel/fax 22 632 86 09, e-mail: serwis@dambat.pl

Godziny pracy: poniedziatek-piatek 8.00-16.00

TYP URZADZENIA: NR. PRODUKCYJNY :

DATA SPRZEDAZY (miesiac stownie) PIECZEC | PODPIS SPRZEDAWCY
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